	SAMSVARSERKLÆRING

	Anlegg:
	Kunde nr.:

	Adresse:
	Ferdig dato:

	Tilkoblet faser:
	Strømnett:

	TEKNISKE DATA

	
	Nettleverandørens verdier
	Målte verdier

	Spenning:
	220V
	227 V

	Maks kortsluttningsstrøm
	9000 A
	-

	Min kortsluttningsstrøm
	400 A
	510 A

	Kortsluttning i ytterste punkt:
	-
	653 A

	Utkoblingstid ved jordfeil:
	-
	3 mS

	Jordelektrodens overgangsmotstand:
	
	216 Ohm

	Isolasjonsmotstand:
	
	3,2 MOhm / 500 V

	Overbelastningsvern:
	
	50 A  B-automat.

	Kortsluttningsvern:
	
	

	

	Spesielle ønsker fra kunden for installasjonen.:



	TILTAK I FORHOLD TIL SIKKERHETSKRAVENE I FEL.

	FEL
	Emne
	Tiltak

	§ 20
	
	

	§ 21
	
	

	§ 22
	
	

	§ 23
	
	

	§ 24
	
	

	§ 25
	
	

	§ 26
	
	

	§ 27
	
	

	§ 28
	
	

	§ 29
	
	

	§ 30
	
	

	§ 31
	
	

	KONTROLL VED OVERTAGELSE:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Anleggets eier.:
	

	Montør.:
	

	Ansvarlig Installatør
	


